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一 前言

由于七三一医院病人流量己经大大超出了当初设计的承载力,许多急需住院

的病人因病床不足无法住院而得不到及时诊治,供需矛盾特别突出。为了改善就

医环境,医院自筹资金进行基础改造,建设病房及体检综合楼。在实施过程中,

由于医院原有污水处理站工艺落后,本次拟对原工程中的污水处理站进行升级改

造,对以前的污水处理设施进行了重新设计,提升了污水设计处理能力。

受北京市丰台区环境保护局委托,北京市城市排水监测总站有限公司于⒛17

年 8月 17日 泛018年 8月 18日 ,对七三一医院病房及体检综合楼项目污水处理

站变更项目开展现场勘查工作及建设项目竣工环境保护验收监测工作。

二 验收监测依据

1、 国家法律法规

(1)《 中华人民共和国环境保护法》(19B9年 12月 %日起施行 );

(2)《 中华人民共和国大气污染防治法》(2OO0年修订);

(3)《 中华人民共和国水污染防治法》(2008年修订);·

(4)《 中华人民共和国水污染防治法实施细则》(20O0年 3月 );

(5)《 中华人民共和国大气污染防治法》(2OO0年修订);

(6)《 中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年修订);

(7)《 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[20OS]39号 );

(8)《 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(环发[20O3]188号 );

(9)《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院第 380号 (2O03年 6月 4

日);

(10)《 医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部第 36号
(⒛O3年 8月 14日 );

(11)《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第 5号 ,1999

年 10月 1日 实施);            
¨∫       Ⅱ

(12)《 医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号 ,· 2003年 12月 10日 实

施 );

(13)《 医疗废物集中处置技术规范》(环发[2003]2∝ 号,⒛O3年 12月 %
号);
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2、 地方环保法规、部门规章

(1)《北京市水污染防治条例》(北京市第十三届人民代表大会常务委员会

第二十一次会议通过,⒛ 11年 3月 1日起实施 );

(2)北京市实施 《中华人民共和国大气污染防治法》办法(北京市人大常委

会公告第⒛ 号,1992年 1月 1实施);

(3)《北京市环境噪声管理暂行办法》(北京市人民政府令第 181号 ,⒛07

年 1月 1日 实施 );

(4)《北京市水资源管理条例》d匕京市人大常委会第二十三次会议用过 ,

⒛01年 1月 1实施);

(5)《北京市城市节约用水条例》d匕京市人大常委会公告第 21号 ,1991

年 11月 1实施)。

3、 技术导则、规范

(D《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-20OO);

(2)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ”⒋2016);

(3)《环境噪声监测技术规范》(HJ⒛ 7泛014);

(4)《地表水和污水监测技术规范》(HJ91-⒛Ⅱ );

(5)《大气污染物综合排放标准》(GB1m叨-19%);

(6)《 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T16157-19%);

(7)《危险废物贮存污染控制标准》(GB185979OOD;

(8)《医疗机构水污染排放标准》(GB1胼“-⒛OS);

(9)《大气污染物综合排放标准》(DB11/501泛OO7);(现 行标准 《大气污染

物综合排放标准》(DB11/501-2017));

(10)《恶臭污染物排放标准》(GB1455⒋ 19” );

4、 废气监测项目及方法依据标准

(1)氨 :《环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》(HJ5“-20⒆ );

(2)硫化氢:《居住区大气中硫化氢卫生捡验标准方法 亚甲蓝分光光度法》
:              !

(GB11742-1989);                         ·

(3)臭气浓度 :《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》

(GB/T14675-1993);
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5、 废水监测项 目及方法依据标准

(1)pH值 :《水质 pH值的测定 玻璃电极法》(GB/T⒆ 20-19“ );

(2)氨氮 :《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ535-⒛∞ );

(3)悬浮物 :《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T11⒛ ⒈19B9);

(4)化学需氧量 :《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ⒚89017);

(5)五 日生化需氧量 :《水质 五日生化需氧量 (BOD5)的测定 稀释与接

币中朽妄》 (HJ505-2009);

(6)动植物油 :《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ

637-2012);

(7)阴离子表面活性剂 :《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲兰分光光度

法》(GB/T7494-1987);

(8)粪大肠菌群 :《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 (试行 )》

(HJ/T3479007)。

6、 噪声监测项 目及方法依据标准

(1)工业企业厂界环境噪声 :《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB

12348-2008);

(2)噪声测量值修正方法 :《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ

706-2014);
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三 建设项目概况

项 目名称 七三一医院病房及体检综合楼项 目污水处理站变更项 目

建设单位 中国航天科工集团七三一医院

项 目性质 新建□ 改扩建■ 技改□ 变更□

建设工程地址 北京市丰台区云岗镇岗南里 3号院内东南侧

上级主管部门

行业类别

及代码

联系地址 北京市丰台区云岗镇岗南里 3号院 由阝纫岗 100074

,联系人 李雪莉 联系电话 18515803863

环评审批机关
北京市丰台区环境保

护局
环评形式

报告书

登记表

■

□

环评批文号
丰环保审字[2016]108

号
环评文件编制单位

中国航天建设集团有

限公司

总投资 3⒍ 万元 环保投资 3Ω 万元

临时占地面积 临时占地恢复面积

工程区绿化面积 绿化率

设计生产负荷 设计处理量 13OOVd,实际处理量 佃O-450√ d占

生产负荷率 31-35% 小于 ⒛ %的理由
实际门诊量小于设

计门诊量。

监测期间内生产

四 项目基本情况

1、 项 目组成

(1)项 目名称:七三一医院病房及体检综合楼项 目污水处理站变更项 目。

(2)项 目建设地点:北京市丰台区云岗镇岗南里 3号院内东南侧。

(3)项 目建设内容:优化了污水处理工艺,由一级沉淀消毒处理变为 CAss

二级生化处理工艺。提升了污水设计处理能力,由 10OOm3/d提高到 13OOm3/d。

2、 项 目平面布置
i              !

中国航天科工集团七三一医院位于北京市丰台区云岗镇岗南里 3号院,七三

一医院病房及体检综合楼项目污水处理站变更项目中心点坐标为北纬

39.814137,东 经 116.17”“。如图1中红框所示。

图 1七三一医院病房及体检综合楼项目污水处理站变更项目所在地卫星图
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七三一医院病房及体检综合楼项 目污水处理站变更项 目位于七三一医院院

内东南侧,项 目北侧 20m为医院肝炎门诊;西侧为内部道路;东侧为医院太平

间;南侧为南厂界。

3、 项 目建设内容及规模

该项 目平面分布图,详见图2

图 2七三一医院病房及体检综合楼项 目污水处理站变更项 目功能区分布布

置 图
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4、 项 目运行周期

项 目CAss池曝气、 沉淀、 爿仁水等过程在同一池子内周期循环进行。 在

每个运行周期中, 曝气和停止曝气的时间基本相同, 设计运行周期时间为 4~

钆,其中曝气 2~轨、沉淀 1h、 排水 1h。 本次设计周期时间采用 钆 ,时间分配

为曝气 仙、沉淀 1h、 排水 1h,每天 4周期。

5、 主要设施

本项 目污水处理站主要设施清单见表 1。  ̈  ˉ

表 1 本项目污水处理站主要设施一览表

序号 设备名称 数量 (台 /套 )

1 回转机械格栅 1

2 QW污水提升泵 3

3 射流曝气器 4

4 污泥泵 2

5 消泡喷淋泵  f 2

6 轴流风机 4

7 板框压滤机 l
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